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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1254/2014 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2014

zur Erginzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europiischen Parlaments und des Rates im Hinblick
auf die Kennzeichnung von Wohnraumliiftungsgeriten in Bezug auf den Energieverbrauch

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2010/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 iiber die Angabe
des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Eti-
ketten und Produktinformationen (), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  GemaR der Richtlinie 2010/30/EU muss die Kommission delegierte Rechtsakte fiir die Kennzeichnung von ener-
gieverbrauchsrelevanten Produkten erlassen. Die delegierten Rechtsakte sind zu erlassen, wenn Produkte erheb-
liche Moglichkeiten zur Energieeinsparung bieten und in Bezug auf ihre Leistung weit auseinander liegen, obwohl
sie die gleiche Funktion haben, und nicht abzusehen ist, dass sich die politischen Ziele durch andere Rechtsakte
der Union oder Selbstregulierung schneller oder billiger als mit verbindlichen Anforderungen erreichen lassen.

(2)  Die Kommission hat die technischen, wirtschaftlichen und Umweltaspekte von Wohnraumliiftungsgerdten bewer-
tet. Die Bewertung ergab, dass auf Wohnraumliiftungsgerite ein wesentlicher Teil des Gesamtenergieverbrauchs
der Haushalte in der Européischen Union entfallt. Bei der Energieeffizienz dieser Produkte sind bereits Fortschritte
zu verzeichnen, doch besteht noch erheblicher Spielraum fiir eine weitere Verringerung des Energieverbrauchs die-
ser Gerdte. Der Bewertung zufolge gibt es tatsichlich sehr groffe Leistungsunterschiede und keine freiwilligen oder
Selbstregulierungsvereinbarungen, mit denen sich die politischen Ziele erreichen liefSen.

(3)  Fir kleine Liftungsgerite mit einem einzigen Ventilator und einer elektrischen Eingangsleistung von weniger als
30 W je Luftstrom sollte diese Verordnung nicht gelten. Diese Gerite sind fiir viele unterschiedliche Anwendun-
gen ausgelegt und arbeiten vorwiegend zeitweise und nur zusammen mit anderen Funktionen, z. B. in Badezim-
mern. Die Einbeziehung dieser Liiftungsgerite wiirde wegen der hohen verkauften Stiickzahlen einen erheblichen
Verwaltungsaufwand fir die Marktiiberwachung verursachen und dabei nur in geringem Mafe zur Energieeinspa-
rung beitragen. Da sie freilich einen dhnlichen Funktionsumfang aufweisen wie andere Liiftungsgerite, sollte die
Méglichkeit ihrer Einbeziehung bei der Uberpriifung dieser Verordnung gleichermaRen gepriift werden. Nicht-
wohnraumliiftungsgerite sollten von der Etikettierung ausgeschlossen werden, da diese Produkte von Planern und
Architekten ausgewdhlt werden und vom Verbraucherverhalten und von Marktentwicklungen weitgehend unab-
hingig sind. Liiftungsgerite, die eigens fiir den Betrieb in Notfillen oder in auRergewohnlichen oder gefihrlichen
Umgebungen ausgelegt sind, sollten ebenfalls ausgenommen werden, weil sie nur selten und nur fiir kurze Zeit
betrieben werden. Die Ausnahmeregelungen besagen auflerdem eindeutig, dass Mehrzweckgerite, die vorwiegend
heizen oder kithlen, und Dunstabzugshauben fiir Kiichen ausgeschlossen sind. Es sollten harmonisierte Vorschrif-
ten zur Kennzeichnung und zu einheitlichen Produktinformationen hinsichtlich des spezifischen Energiever-
brauchs von Wohnraumliiftungsgeriten festgelegt werden, um fiir die Hersteller Anreize zur Verbesserung der
Energieeffizienz dieser Gerdte zu schaffen, die Endnutzer zum Kauf energieeffizienter Produkte zu bewegen und
zum Funktionieren des Binnenmarktes beizutragen.

(4)  Da der Schallleistungspegel von Wohnraumliiftungsgeriten ein wichtiges Kriterium fiir die Verbraucher darstellen
kann, sollte das Etikett Angaben dariiber beinhalten.

(5)  Zusammen mit der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission () wird diese Verordnung voraussichtlich
zu einer Steigerung der Gesamtenergieeinsparung um 1 300 PJ (45 %) auf 4 130 PJ im Jahr 2025 fithren.

() ABLL153vom 18.6.2010,8. 1.

(3 Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durchfithrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Liiftungsanlagen (siche Seite 8 dieses
Amitsblatts).
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(6)  Die Angaben auf dem Etikett sollten unter Verwendung verldsslicher, genauer und reproduzierbarer Methoden
gemessen und berechnet werden, die dem anerkannten Stand der Mess- und Berechnungsmethoden sowie gegebe-
nenfalls harmonisierten Normen Rechnung tragen, die nach dem Verfahren der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012
des Europdischen Parlaments und des Rates (') von den europdischen Normungsgremien angenommen wurden.

(7)  In dieser Verordnung sollten Anforderungen an die einheitliche Gestaltung und den Inhalt des Etiketts, die techni-
schen Unterlagen und das Produktdatenblatt festgelegt werden. Ferner sollten Anforderungen hinsichtlich der
Angaben festgelegt werden, die bei jeder Form von Fernabsatz, jeglicher Werbung und in technischen Unterlagen
zu Werbezwecken iiber Liiftungsgerdte bereitzustellen sind, da die Information der Endnutzer iiber das Internet
immer mehr Bedeutung erlangt.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand und Geltungsbereich

(1)  In dieser Verordnung werden Vorschriften fiir die Energieverbrauchskennzeichnung von Wohnraumliiftungsgera-
ten festgelegt.

(2)  Diese Verordnung gilt nicht fiir Wohnraumliiftungsgerite, die

a) in einer Richtung wirken (Abluft oder Zuluft) und iiber eine elektrische Eingangsleistung von weniger als 30 W verfii-
gen;

b) ausschlieflich fiir den Betrieb in explosionsgefihrdeten Bereichen im Sinne der Richtlinie 94/9/EG des Europischen
Parlaments und des Rates (}) ausgelegt sind;

¢) fir den ausschlieflichen Betrieb in Notfillen tiber kurze Zeitrdume ausgelegt sind und die Brandschutz-Grundanforde-
rungen an Bauwerke der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates (*) erfiillen;

d) ausschlieflich fiir den Betrieb bei folgenden Bedingungen ausgelegt sind:
i) Betriebstemperaturen der geforderten Luft iiber 100 °C;

ii) Betriebsumgebungstemperatur fiir den Antriebsmotor des Ventilators, falls jener auflerhalb des Luftstroms liegt,
tiber 65 °C;

i) Temperatur der geforderten Luft oder Betriebsumgebungstemperatur fiir den Antriebsmotor, falls jener auflerhalb
des Luftstroms liegt, unter — 40 °C;

iv) Versorgungsspannung iiber 1 000 V bei Wechselstrom oder 1 500 V bei Gleichstrom;
v) in toxischen, hochgradig korrosiven oder ziindfdhigen Umgebungen oder in Umgebungen mit abrasiven Stoffen;

e) Vorhandensein eines Warmeiibertragers oder einer Warmepumpe zur Wirmeriickgewinnung als Teil des Gerits oder
der Moglichkeit einer Warmeiibertragung oder -entnahme tiber die Warmeriickgewinnung hinaus, mit Ausnahme der
Wirmeiibertragung zwecks Frostschutz oder Enteisung;

f) Einstufung als Dunstabzugshaube im Sinne der delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission (*).

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. ,Liftungsgerdt (LG)“ bezeichnet eine elektrisch betriebene Vorrichtung, die mit wenigstens einem Laufrad, einem
Motor und einem Gehéuse ausgestattet ist und in einem Gebdude oder Gebdudeteil verbrauchte Luft durch (frische)
AufSenluft ersetzen soll;

() Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europdischen Normung
(ABL.L 316 vom 14.11.2012, . 12).

() Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten fiir Gerdte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiflen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen (ABL L 100 vom
19.4.1994,8S.1).

() Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Médrz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingun-
gen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Authebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABL L 88 vom 4.4.2011, S. 5).

(*) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 1. Oktober 2013 zur Erginzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europi-
ischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbackofen und -dunstabzugshauben
(ABL.L 29 vom 31.1.2014, S. 1).
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2. ,Wohnraumliiftungsgerit (WLG)“ bezeichnet ein Liiftungsgerit, bei dem
a) der hochste Luftvolumenstrom hochstens 250 m?/h betragt;

b) der hochste Luftvolumenstrom zwischen 250 und 1 000 m?/h betrdgt und die nach den Angaben des Herstellers
ausschliefSlich zur Verwendung fiir die Wohnraumliiftung bestimmt ist;

3. ,Hochster Luftvolumenstrom* bezeichnet die angegebene Hochstrate des Luftdurchflusses eines Liftungsgerites, die
sich mittels einer eingebauten oder gesondert mitgelieferten Steuerung unter Norm-Luftbedingungen (20 °C) und bei
101 325 Pa erzielen ldsst, wenn das Gerit vollstindig (d. h. einschlieBlich sauberer Filter) und gemif§ den Hersteller-
anweisungen eingebaut ist, bei WLA mit Kanalanschlussstutzen bezieht sich der hochste Luftvolumenstrom auf den
Luftstrom bei 100 Pa statischer Aulendruckdifferenz und bei WLA ohne Kanalanschlussstutzen auf den Luftvolumen-
strom bei der niedrigsten erzielbaren Gesamtluftdruckdifferenz, fiir die aus dem Satz der Werte 10 (Mindestwert), 20,
50, 100, 150, 200 und 250 Pa derjenige gewahlt wird, der gleich dem Wert der gemessenen Druckdifferenz ist oder
unmittelbar darunter liegt;

4. Ein-Richtung-Liiftungsgerit (ELG)“ bezeichnet ein Liiftungsgerit, das einen Luftstrom nur in einer Richtung erzeugt,
entweder von innen nach auflen (Abluft) oder von auflen nach innen (Zuluft), bei dem der mechanisch erzeugte Luft-
strom durch natiirliche Luftzufuhr oder -abfuhr ausgeglichen wird;

5. ,Zwei-Richtung-Liiftungsgerdt (ZLG) bezeichnet ein Liiftungsgerit, das einen Luftstrom zwischen innen und aufen
erzeugt und sowohl mit Abluftgeblisen als auch mit Zuluftgebldsen ausgestattet ist;

6. ,gleichwertiges Liiftungsgerdtemodell“ bezeichnet ein Liiftungsgeritemodell, dessen technische Merkmale gemifl den
jeweils geltenden Produktinformationsanforderungen dieselben sind, die jedoch vom selben Hersteller, autorisierten
Vertreter oder Einfiihrer als unterschiedliches Liftungsgerdtemodell in Verkehr gebracht wird.

In Anhang I sind zusitzliche Begriffsbestimmungen fiir die Anhinge II bis IX aufgefiihrt.

Artikel 3

Verantwortlichkeiten der Lieferanten

(1)  Lieferanten, die vom 1. Januar 2016 an Wohnraumliiftungsgerite in Verkehr bringen, miissen sicherstellen, dass
folgende Anforderungen erfiillt sind:

a) Jedem Wohnraumliiftungsgerit muss zumindest in seiner Verpackung ein gedrucktes Etikett beiliegen, das dem in
Anhang IIT wiedergegebenen Format entspricht und die dort angegebenen Angaben enthilt. Fiir jedes Modell eines
Wohnraumliiftungsgerites muss den Handlern ein elektronisches Etikett zur Verfiigung gestellt werden, das dem in
Anhang III wiedergegebenen Format entspricht und die dort angegebenen Angaben enthalt.

b) Bereitstellung eines Produktdatenblatts gemdfl Anhang IV. Das Produktdatenblatt muss zumindest in der Verpackung
des Gerites bereitgestellt werden. Fiir jedes Modell eines Wohnraumliiftungsgerdtes muss ein elektronisches Produkt-
datenblatt nach dem Muster in Anhang IV den Hindlern zur Verfiigung gestellt werden und auf einer frei zugingli-
chen Website verfiigbar sein.

¢) Den Behorden der Mitgliedstaaten sowie der Kommission werden auf Antrag die technischen Unterlagen gemaf
Anhang V elektronisch verfiigbar gemacht.

d) Bereitstellung von Gebrauchsanweisungen.

e) In Werbung fir ein bestimmtes Modell von Wohnraumliiftungsgeriten, die Angaben zum Energieverbrauch oder zum
Preis enthilt, muss stets die Klasse des spezifischen Energieverbrauchs dieses Modells angegeben werden.

f) In technischem Werbematerial zu einem bestimmten Modell eines Wohnraumliiftungsgerites mit Informationen zu
deren spezifischen technischen Parametern ist auch die Energieeffizienzklasse des Modells anzugeben.

(2)  Vom 1. Januar 2016 an sind in Verkehr gebrachte Wohnraumliiftungsgerite mit einem Etikett zu versehen, dessen
Format dem Muster in Anhang III Nummer 1 entspricht, sofern es sich um Ein-Richtung-Wohnraumliiftungsgerite han-
delt, sowie mit einem Etikett im Format nach dem Muster von Anhang IIl Nummer 2, wenn es sich um Zwei-Richtung-
Liiftungsgerdte handelt.
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Artikel 4
Pflichten der Hindler

Die Hindler stellen sicher, dass

a) jedes Wohnraumliiftungsgerit an der Verkaufsstelle das von den Lieferanten gemdfl Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a
bereitgestellte Etikett deutlich sichtbar auflen an der Vorder- oder Oberseite trigt;

b) Wohnraumliiftungsgerite, die in einer Weise zum Verkauf, zur Vermietung oder zum Ratenkauf angeboten werden,
bei der nicht davon auszugehen ist, dass der Endnutzer das Produkt ausgestellt sieht, bei der Vermarktung mit den
von den Lieferanten gemifl Anhang VI bereitzustellenden Informationen versehen werden, es sei denn, das Angebot
erfolgt tiber das Internet — in diesem Fall gelten die Bestimmungen des Anhangs VII;

¢) Werbung fiir ein bestimmtes Modell eines Wohnraumliiftungsgerites, die Angaben zum Energieverbrauch oder zum
Preis enthilt, stets einen Hinweis auf die Klasse des spezifischen Energieverbrauchs des Modells umfasst;

d) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten Modell mit Informationen zu den technischen Parametern eines
Wohnraumliiftungsgerates auch dessen Klasse des spezifischen Energieverbrauchs angegeben und die Gebrauchsan-
weisungen des Lieferanten enthalten sind.

Artikel 5
Messverfahren

Fir die Zwecke der gemif8 den Artikeln 3 und 4 bereitzustellenden Angaben ist die Klasse des spezifischen Energiever-
brauchs anhand der Tabelle in Anhang II zu ermitteln. Der spezifische Energieverbrauch, der jdhrliche Energieverbrauch,
die jdhrliche Heizenergieeinsparung, der Hochstdurchsatz und der Schallleistungspegel sind nach den Mess- und Berech-
nungsmethoden in Anhang VIII unter Verwendung anerkannter Mess- und Berechnungsmethoden nach dem Stand der
Technik zu bestimmen.
Artikel 6
Nachpriifungsverfahren zur Marktaufsicht

Zur Bewertung der Konformitit des Liiftungsgerdtes wenden die Mitgliedstaaten das Verfahren in Anhang IX an.

Artikel 7
Uberpriifung

Die Kommission iiberpriift diese Verordnung unter Beriicksichtigung des technischen Fortschritts und legt dem Konsulta-
tionsforum die Ergebnisse dieser Uberpriifung bis zum 1. Januar 2020 vor.

Bei der Uberpriifung sind insbesondere die méogliche Einbeziehung anderer Liiftungsgerite, vor allem solcher mit einer
elektrischen Gesamteingangsleistung von weniger als 30 W, sowie die Berechnung und die Klassen des spezifischen Ener-
gieverbrauchs fiir bedarfsgesteuerte Ein-Richtung- und Zwei-Richtung-Liiftungsgerite zu beriicksichtigen.

Artikel 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 11. Juli 2014

Fiir die Kommission
Der Président
José Manuel BARROSO
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ANHANG 1

Begriffsbestimmungen fiir die Anhinge II bis IX

(1) ,Spezifischer Energieverbrauch (SEV)“ (in kWh/(m?2a)) bezeichnet einen Koeffizienten, mit dem die fur Liftung ver-
brauchte Energie je m? beheizter Bodenfliche einer Wohnung oder eines Gebdudes ausgedriickt wird und der fiir
WLG nach Anhang VIII berechnet wird;

(2) ,Schallleistungspegel (L,)“ bezeichnet den vom Gehduse abgegebenen A-bewerteten Schallleistungspegel in Dezi-
bel (dB) in Bezug auf die Schallleistung von einem Picowatt (re 1 pW), der bei dem Bezugs-Luftvolumenstrom durch
die Luft tibertragen wird;

(3) ,Mehrstufenantrieb“ bezeichnet einen Ventilatormotor, der mit mindestens drei festen Drehzahlen sowie der Dreh-
zahl 0 (,aus®) betrieben werden kann;

(4) ,Drehzahlregelung” bezeichnet einen in den Motor und den Ventilator integrierten oder mit ihnen als ein System
funktionierenden oder gesondert gelieferten elektronischen Leistungswandler, der die elektrische Energie, mit der
ein Elektromotor gespeist wird, laufend anpasst, um den Luftvolumenstrom zu steuern;

(5) . Wirmeriickgewinnungssystem (WRS)“ bezeichnet den mit einem Warmetauscher ausgestatteten Teil eines Zwei-
Richtung-Liiftungsgerites, der dazu bestimmt ist, die in der (belasteten) Abluft enthaltene Wirme auf die (frische)
Aufenluft zu tbertragen;

(6) ,Temperaturdnderungsgrad eines Wohnraum-WRS (n) bezeichnet das Verhiltnis zwischen dem Zulufttemperatur-
anstieg und dem Ablufttemperaturriickgang, jeweils in Bezug auf die Auflentemperatur, gemessen bei trockenem
Zustand des WRS und Normluftbedingungen, mit ausgeglichenem Massenstrom bei Bezugs-Luftvolumenstrom und
einem Temperaturunterschied von 13 K zwischen innen und auflen, ohne Korrektur der Wirmezunahme durch
Ventilatormotoren;

(7) ,innere Leckluftquote” bezeichnet bei Gerdten mit WRS den Teil der Abluft, der infolge einer Undichtigkeit zwi-
schen dem Abluft- und Zuluftstrom im Gehiuse in der Zuluft enthalten ist, wenn das Gerdt mit dem Bezugs-Luft-
volumenstrom betrieben wird, gemessen an den Kanalanschlussstutzen mit einem Prifdruck von 100 Pa;

(8) ,Ubertragung” bezeichnet den Prozentsatz der Abluft, der der Zuluft durch einen regenerativen Wirmetauscher bei-
gemischt wird, bezogen auf den Bezugs-Luftvolumenstrom;

(9) ,dufere Leckluftquote” bezeichnet den Teil des Bezugs-Luftvolumenstroms, der bei einer Druckpriifung des Gehéu-
ses mit jeweils 250 Pa Unterdruck und Uberdruck aus diesem entweicht;

(10) ,Mischen“ bezeichnet die unmittelbare Riickfithrung oder den Kurzschluss von Luftstromen sowohl an den inneren
als auch an den duferen Ein-/Ausldssen sowohl innen als auch auSen, so dass sie nicht zur tatsichlichen Liiftung
des umbauten Raums beitragen, wenn das Gerit mit dem Bezugs-Luftvolumenstrom betrieben wird;

(11) ,Mischquote” bezeichnet den Teil des Abluftstroms als Anteil des gesamten Bezugs-Luftvolumenstroms, der sowohl
an den inneren als auch an den dufleren Ein-/Auslissen ausgetauscht wird und der nicht zur tatsichlichen Liiftung
eines umbauten Raums beitrdgt, wenn das Gerat mit dem Bezugs-Luftvolumenstrom betrieben wird (gemessen in
1 m Abstand vom innen gelegenen Zuluftkanal) abziiglich der inneren Leckluftquote;

(12) ,effektive Eingangsleistung” (in W) bezeichnet die elektrische Eingangsleistung (in W) bei dem Bezugs-Luftvolumen-
strom und der entsprechenden Gesamt-Auflendruckdifferenz und umfasst den Strombedarf von Gebldsen, Steuerun-
gen (einschlielich Fernsteuerungen) und der Wirmepumpe (falls Teil des Gerites);

«

(13) ,spezifische Eingangsleistung (SEL)“ (in W/(m?/h)) bezeichnet das Verhiltnis von effektiver Eingangsleistung (in W)
und Bezugs-Luftvolumenstrom (in m?/h);

(14) ,Druck-Volumenstrom-Diagramm* bezeichnet einen Satz von Kurven fiir den Luftvolumenstrom (waagerechte
Achse) und die Druckdifferenz einer Ein-Richtung-WLG oder der Zuluftseite eines Zwei-Richtung-WLG, dabei repra-
sentiert jede Kurve eine Ventilatordrehzahl mit mindestens acht im gleichen Abstand voneinander befindlichen Priif-
punkten und die Zahl der Kurven richtet sich nach der Anzahl der verfiigbaren festen Drehzahlen (eine, zwei oder
drei) oder umfasst bei stufenlos regelbaren Ventilatoren fiir SEL-Priffungen wenigstens eine Mindest- und eine
Hochstkurve sowie eine geeignete Zwischenkurve nahe dem Bezugs-Luftvolumenstrom und der Druckdifferenz;
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(15)

(21)

(22)

(23)

(25)

(31)

,Bezugs-Luftvolumenstrom* (in m3/h) bezeichnet die Abszisse eines Punktes auf einer Kurve im Druck-Volumen-
strom-Diagramm, der bei mindestens 70 % des hochsten Luftvolumenstroms und 50 Pa fiir Gerdte mit Kanalan-
schlussstutzen und einem Mindestdruck fiir Gerite ohne Kanalanschlussstutzen auf einem Bezugspunkt oder diesem
am nichsten liegt. Bei Zwei-Richtung-Liiftungsgeriten bezieht sich der Bezugsluftvolumenstrom auf den Zuluftaus-
lass;

,Steuerungsfaktor (STRG)“ bezeichnet einen Korrekturfaktor fiir die Berechnung des SEV in Abhingigkeit von der
in das Luftungsgerit eingebauten Steuerung gemifl der Beschreibung in Anhang VIII Tabelle 1;

,Steuerparameter” bezeichnet einen messbaren Parameter oder einen Satz messbarer Parameter die als reprisentativ
fur den Liftungsbedarf gelten, z. B. der Wert der relativen Feuchtigkeit, Kohlendioxid (CO,), fliichtige organische
Verbindungen (VOC) oder andere Gase, Anwesenheits-, Bewegungs- oder Belegungserkennung anhand der infraro-
ten Wirmestrahlung des Korpers oder der Reflexion von Ultraschallwellen, elektrische Signale infolge der Betiti-
gung von Lichtern oder Ausriistung durch Menschen;

,Handsteuerung” bezeichnet jede Art von Steuerung, bei der keine Bedarfsteuerung zum Einsatz kommt;

,Bedarfssteuerung” bezeichnet eine eingebaute oder gesondert gelieferte Vorrichtung oder Gesamtheit von Vorrich-
tungen, die einen Steuerparameter messen und das Ergebnis dazu nutzen, den Luftvolumenstrom des Gerites und|
oder die Luftvolumenstréme der Kanile automatisch zu regeln;

,Zeitsteuerung“ bezeichnet eine mit einem Uhrwerk versehene (Steuerung nach Uhrzeit) Benutzerschnittstelle zur
Steuerung der Ventilatordrehzahl bzw. des Luftvolumenstroms des Liiftungsgerits mit wenigstens sieben wochent-
aglichen, von Hand eingestellten Werten des regelbaren Luftvolumenstroms fiir mindestens zwei Absenkzeitrdume,
d. h. Zeitrdume, in denen nur ein verminderter oder gar kein Luftvolumenstrom stattfindet;

,Bedarfsliiftung” bezeichnet ein Liiftungsgerit, dessen Steuerung sich nach dem Bedarf richtet;

,Gerdt mit Kanalanschlussstutzen bezeichnet ein Luftungsgerdt, das zur Luftung mindestens eines Zimmers oder
geschlossenen Raumes in einem Gebadude durch Luftkanile bestimmt ist und mit Kanalanschlussstutzen ausgestattet
werden soll;

,Gerdt ohne Kanalanschlussstutzen“ bezeichnet ein Einraum-Luftungsgerdt, das zur Liiftung eines einzigen Zimmers
oder geschlossenen Raumes in einem Gebdude bestimmt ist und nicht mit Kanalanschlussstutzen ausgestattet wer-
den soll;

,zentrale Bedarfssteuerung” bezeichnet die Steuerung eines Liiftungsgerites mit Kanalanschlussstutzen in Abhingig-
keit vom Bedarf, wobei die Steuerung die Ventilatordrehzahl(en) und den Luftvolumenstrom anhand der Ergebnisse
eines Messfithlers fiir ein ganzes beliiftetes Gebdude oder den beliifteten Teil eines Gebdudes laufend zentral steuert;

,Steuerung nach ortlichem Bedarf“ bezeichnet eine Bedarfssteuerung fiir ein Liiftungsgerit, die laufend die Ventila-
tordrehzahl(en) und die Volumenstrome in Abhingigkeit von mehr als einem Messfihler bei Gerdten mit Kanalan-
schlussstutzen oder von einem Messfehler bei Gerdten ohne Kanalanschlussstutzen regelt;

ystatischer Druck (p)“ bezeichnet den Gesamtdruck abziiglich des dynamischen Drucks des Ventilators;

,Gesamtdruck (p)“ bezeichnet die Differenz zwischen dem Ruhedruck am Ventilatorauslass und am Ventilatorein-
lass;

,Ruhedruck” bezeichnet den an einem Punkt in einem stromenden Gas gemessenen Druck, wenn dieses durch
einen isentropen Prozess zur Ruhe gebracht wiirde;

,dynamischer Druck” bezeichnet den anhand des Massenstroms, der durchschnittlichen Gasdichte am Auslass und
der Fliche des Auslasses des Gerites berechneten Druck;

,rekuperativer Warmetauscher bezeichnet einen Wirmetauscher zur Ubertragung von Wirmeenergie von einem
Luftstrom auf einen anderen ohne bewegliche Teile, z. B. einen Platten- oder Rohrwirmetauscher mit Gleich-,
Kreuz- oder Gegenstromung, eine Kombination davon oder einen Platten- oder Rohrwirmetauscher mit Dampfdif-
fusion;

,regenerativer Warmetauscher” bezeichnet einen Rotationswirmetauscher, bei dem ein eingebautes, sich drehendes
Rad Wirmeenergie von einem Luftstrom auf den anderen iibertrigt und der einen Werkstoff, der die Ubertragung
von Latentwirme ermdglicht, einen Antriebsmechanismus, ein Gehduse oder einen Rahmen sowie Dichtungen ent-
halt, um das Vorbeistromen von Luft und die Leckluft zwischen den beiden Stromen zu vermindern; je nach dem
verwendeten Werkstoff wird von solchen Wirmetauschern ein unterschiedlich hoher Anteil an Feuchtigkeit zuriick-
gewonner;
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(32) ,Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms” eines WLG ohne Kanalanschlussstutzen bezeichnet das Verhilt-
nis zwischen der Hochstabweichung des hochsten Luftvolumenstroms des WLG bei + 20 Pa und der bei — 20 Pa
Gesamt-Auflendruckdifferenz;

(33) ,Luftdichtheit zwischen innen und auflen“ eines WLG ohne Kanalanschlussstutzen bezeichnet den Luftvolumen-
strom (in m3/h) zwischen innen und aufen, wenn der (die) Ventilator(en) ausgeschaltet ist (sind).

ANHANG 11

Klassen des spezifischen Energieverbrauchs

Klassen des spezifischen Energieverbrauchs (SEV) von Wohnraumliiftungsgeriten, berechnet fiir durchschnittliches Klima:

Tabelle 1

Einstufung vom 1. Januar 2016 an

SEV-Klasse SEV in kWh/a.m?
A+ (hochste Effizienz) SEV < — 42
A - 42 < SEV<-34
B - 34 <SEV<-26
C -26 <SEV<-23
D -23<SEV<-20
E -20<SEV<-10
F -10<SEV<0
G (geringste Effizienz) 0 < SEV
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ANHANG III

Produktetikett

1. Etikett fur ZLG, die vom 1. Januar 2016 an verkauft werden:

1 LI

[II

IvV,v

ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

Das Etikett ist mit folgenden Angaben zu versehen:
. Name oder Warenzeichen des Lieferanten;
II. Modellkennung des Lieferanten;

II. Energieeffizienz; die Spitze des Pfeils, der die Energieeffizienzklasse des Gerits angibt, ist auf derselben Hohe zu plat-
zieren wie die Spitze des Pfeils der entsprechenden Energieeffizienzklasse. Die Energieeffizienz wird fiir ein ,durch-
schnittliches“ Klima angegeben;
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IV. Schallleistungpegel Ly, in Innenrdumen in dB, auf die nichste ganze Zahl gerundet,

V. dem hochsten Luftvolumenstrom in m3fh, auf die nichste ganze Zahl gerundet, mit einem Pfeil, der fiir ELG steht.

2. Etikett fiir ZLG, die vom 1. Januar 2016 an verkauft werden:

ENERG OO
E

38 || 200myn |
dB
0)) L 2

EMERG A - EHEFTAA - ENEFTELA - ENERGLIA - ENERGY - EMERGIE - ENERII
1254/2014

:

Das Etikett ist mit folgenden Angaben zu versehen:
. Name oder Warenzeichen des Lieferanten;

II. Modellkennung des Lieferanten;

[II

11

IV, vV

II. Energieeffizienz; die Spitze des Pfeils, der die Energieeffizienzklasse des Gerits angibt, ist auf derselben Hohe zu plat-
zieren wie die Spitze des Pfeils der entsprechenden Energieeffizienzklasse. Die Energieeffizienz wird fiir ein ,durch-

schnittliches“ Klima angegeben;
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IV. Schallleistungpegel Ly, in Innenrdumen in dB, auf die nichste ganze Zahl gerundet;

V. dem hochsten Luftvolumenstrom in m?*/h, auf die ndchste ganze Zahl gerundet, mit zwei in entgegengesetzte Rich-
tungen weisenden Pfeilen, die fiir ZLG stehen.

3. Das unter den Nummern 1 bis 2 dargestellte Etikett fir Wohnraumliiftungsgerite ist wie folgt zu gestalten:

o I s, o
o EemnEavavﬁGlﬂ @0

150 mm

N\
J
~
J

38 200 m?/h
o) * 9

#
\

'
\

e ENERGIA - EHEPTWA] - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

@——tZOIG 1254/2014

13 mm 3mmI
k |

75 mm
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Das Etikett muss mindestens 75 mm breit und 150 mm hoch sein. Wird das Etikett in groferem Format gedruckt, miis-
sen die Proportionen der obigen Spezifikationen gewahrt bleiben.

Der Hintergrund muss weif sein.

Farbliche Gestaltung: CMYK — Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz — nach folgendem Muster: 00-70-X-00: 0 % Cyan, 70 %
Magenta, 100 % Gelb, 0 % Schwarz.

Das Etikett muss folgenden Anforderungen entsprechen (Nummern beziehen sich auf die obige Abbildung):
Begrenzungslinie des EU-Etiketts: 3,5 pt — Farbe: Cyan 100 % —abgerundete Ecken: 2,5 mm.

@ EU-Emblem: Farben: X-80-00-00 und 00-00-X-00.

Energie-Emblem: Farbe: X-00-00-00.

Piktogramm wie abgebildet: EU-Emblem und Energie-Emblem: Breite: 62 mm, Hohe: 12 mm.

Trennlinie unter den Emblemen: 1 pt — Farbe: Cyan 100 % — Linge: 62 mm.

® 06 060

Skalen A+-G:
— Pfeil: Hohe 6 mm, Zwischenraum: 1 mm — Farben:
— Hochste Effizienzklasse: X-00-X-00
— Zweite Effizienzklasse: 70-00-X-00:
— Dritte Effizienzklasse: 30-00-X-00:
— Vierte Effizienzklasse: 00-00-X-00:
— Finfte Effizienzklasse: 00-30-X-00:
— Sechste Effizienzklasse: 00-70-X-00:
— Siebte Effizienzklasse 00-X-X-00
— Letzte Effizienzklasse: 00-X-X-00,
— Text: Calibri fett 13 pt, Grobuchstaben, weif3.
@ Klasse des spezifischen Energieverbrauchs
— Pfeil: Breite 17 mm, Hohe: 9 mm, 100 % schwarz.

— Text: Calibri fett 18,5 pt, GrofSbuchstaben, weifs. ,+“-Symbole: Calibri fett 11 pt, weifs, in einer einzigen Zeile
ausgerichtet.

@ Schallleistungspegel in dB:
— Rand: 1,5 pt — Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 2,5 mm;
— Wert: Calibri fett 16 pt, 100 % schwarz,
— ,dB* Calibri normal 10 pt, 100 % schwarz.
©® hochster Luftvolumenstrom in m?/h:
— Rand: 1,5 pt — Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 2,5 mm;
— Wert: Calibri fett 16 pt, 100 % schwarz,
— ,m?*/h* Calibri fett 16 pt, 100 % schwarz,
— Ein Pfeil oder zwei Pfeile
— Breite jeweils: 10 mm, Hohe jeweils: 10 mm.

— Farbe: Cyan, 100 %.
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© Energie

— Text: Calibri normal 6 pt, Grobuchstaben, schwarz.
@ Bezugszeitraum:

— Text: Calibri fett 8 pt.

@ Name oder Warenzeichen des Lieferanten

®

Modellkennung des Lieferanten

(® Die Lieferantenangaben und die Modellkennung miissen in eine Fliche von 62 x 10 mm passen.
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ANHANG IV

Produktdatenblatt

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b genannten Wohnraumliiftungsgerites
sind in nachstehender Reihenfolge zu machen und in die Produktbroschiire oder andere mit dem Produkt bereitgestellte
Unterlagen aufzunehmen:

a) Name oder Warenzeichen des Lieferanten;

b) Modellkennung des Lieferanten, d. h. der uiblicherweise alphanumerische Code, der ein bestimmtes Wohnraumliif-
tungsgerdtemodell von anderen Modellen mit demselben Warenzeichen oder Lieferantennamen unterscheidet;

¢) spezifischer Energieverbrauch (SEV) in kWh/(m2.a) fiir jede anwendbare Klimazone und SEV-Klasse;
d) Angabe des Typs gemif$ Artikel 2 dieser Verordnung (eine Richtung oder zwei Richtungen);

e) Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs (Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung);

f) Art des Warmeriickgewinnungssystems (rekuperativ, regenerativ, keines);

g) Temperaturdnderungsgrad der Warmeriickgewinnung (in % oder ,entfallt“, falls das Geridt tiber kein Warmeriickge-
winnungssystem verfiigt);

h) hochster Luftvolumenstrom in m?/h;

i) elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschlieflich gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtun-
gen bei hochstem Luftvolumenstrom (W);

j)  Schallleistungspegel Ly, auf die nidchste ganze Zahl gerundet;
k) Bezugs-Luftvolumenstrom in m?/s;

) Bezugsdruckdifferenz in Pa;

m) SEL in W/m®/h;

n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie gemdfl den einschligigen Definitionen und der Klassifikation in
Anhang VIII Tabelle 1;

0) Angabe der hochsten inneren und &uferen Leckluftquote ( %) fiir Zwei-Richtung-Liiftungsgerite oder Ubertragung
(nur fur regenerative Wirmetauscher) und dufSere Leckluftquoten ( %) fiir Ein-Richtung-Liiftungsgerite mit Kanalan-
schlussstutzen;

p) Mischquote von Zwei-Richtung-Liiftungsgerite ohne Kanalanschlussstutzen, die weder auf der Zuluft- noch auf der
Abluftseite mit einem Kanalanschluss ausgestattet werden sollen;

q) Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige fir WLG, die mit Filter betrieben werden sollen, einschliefs-
lich eines schriftlichen Hinweises darauf, wie wichtig regelmifige Filterwechsel fir die Leistung und Energieeffizienz
des Gerites sind;

1) fir Ein-Richtung-Luftungsgerite Anweisungen zur Anbringung regelbarer Auflenluft- bzw. Abluftgitter an der Fas-
sade fur die Aulenluftzufuhr/Abluftentsorgung;

s) Internetanschrift fiir Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung;

t) nur fiir Gerite ohne Kanalanschlussstutzen: Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei + 20 Pa und
- 20 Pa;

u) nur fur Geridte ohne Kanalanschlussstutzen: Luftdichtheit zwischen innen und auflen in m3/h;
v) jahrlicher Stromverbrauch (JSV) (in kWh Elektrizitit/a);

w) jdhrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (in kWh Primérenergie/a) fiir jeden Klimatyp (,durchschnittlich®, ,warm®,
Jkalt®).
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ANHANG V

Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen gemaf$ Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ umfassen mindestens Folgendes:
a) Name und Anschrift des Lieferanten;

b) Modellkennung des Lieferanten, d. h. der iiblicherweise alphanumerische Code, der ein bestimmtes Wohnraumliif-
tungsgeritemodell von anderen Modellen mit demselben Warenzeichen oder Lieferantennamen unterscheidet;

¢) gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen;

d) gegebenenfalls die sonstigen angewandten Berechnungsverfahren, Messnormen und Spezifikationen;
¢) Name und Unterschrift der fur den Lieferanten zeichnungsberechtigten Person;

f) gegebenenfalls technische Parameter fiir Messungen gemaff Anhang VIII;

g) Gesamtabmessungen;

h) Angabe des Typs des WLG;

i) die Klasse des spezifischen Energieverbrauchs des Modells gemdfl Anhang I;

j) spezifischer Energieverbrauch (SEV) fiir jede anwendbare Klimazone;

k) Schallleistungspegel (Ly,);

1) die Ergebnisse von Berechnungen gemifl Anhang VIIL

Am Ende der obigen Liste konnen die Lieferanten weitere Angaben hinzuftigen.
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ANHANG VI

Informationen, die bereitzustellen sind, wenn nicht davon auszugehen ist, dass die Endnutzer das Produkt aus-
gestellt sehen, aufler im Internet

1. Wenn nicht davon auszugehen ist, dass die Endnutzer das Produkt aufler im Internet ausgestellt sehen, sind die Infor-
mationen in folgender Reihenfolge aufzufithren:
a) Klasse des spezifischen Energieverbrauchs des Modells gemifs Anhang II;
b) spezifischer Energieverbrauch (SEV) in kWh/(m?2a) fiir jede anwendbare Klimazone;
¢) hochster Luftvolumenstrom in m?/h;
d) Schallleistungspegel Ly, in Innenrdumen in dB, auf die ndchste ganze Zahl gerundet;

2. Werden weitere Angaben, die im Produktdatenblatt enthalten sind, ebenfalls gemacht, sind sie in der Form und Rei-
henfolge bereitzustellen, die in Anhang IV festgelegt ist.

3. Der Schrifttyp und die Schriftgrofe, in der alle in diesem Anhang genannten Angaben gedruckt oder angezeigt wer-
den, miissen gut lesbar sein.
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ANHANG VI

Informationen, die im Fall des Verkaufs, der Vermietung oder des Mietkaufs iiber das Internet bereitzustellen
sind

1. Fiir die Zwecke der Nummern 2 bis 5 gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

a) ,Anzeigevorrichtung” bezeichnet jeden Bildschirm, einschliefSlich berithrungsempfindlicher Bildschirme, oder sons-
tige Bildtechnologien zur Anzeige von Internet-Inhalten fur Nutzer;

b) ,geschachtelte Anzeige* bezeichnet eine grafische Benutzeroberfliche, bei der der Zugang zu Bildern oder Daten-
sitzen per Mausklick auf ein anderes Bild oder einen anderen Datensatz, durch Uberstreichen eines anderen Bildes
oder eines anderen Datensatzes mit der Maus oder durch Berithren oder Aufziehen eines anderen Bildes oder
Datensatzes auf einem Touchscreen erfolgt;

¢) ,berithrungsempfindlicher Bildschirm“ bezeichnet einen auf Berithrungen reagierenden Bildschirm wie jenen von
Tablet-Computern, Slate-Computern oder Smartphones;

d) ,alternativer Text“ bezeichnet einen Text, der als Alternative zu einer Grafik bereitgestellt wird und die Darstellung
von Informationen in nicht grafischer Form ermaoglicht, wenn Anzeigegerite die Grafik nicht wiedergeben konnen,
oder der als Hilfe fiir die Barrierefreiheit dient, z. B. als Eingabe fiir Sprachsynthese-Anwendungen.

2. Das von den Lieferanten gemifs Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a bereitgestellte Etikett ist nach dem in Artikel 3
Absitze 2 und 3 festgelegten Zeitplan auf dem Anzeigemechanismus in der Nihe des Produktpreises darzustellen. Die
Grofe des Etiketts ist so zu wihlen, dass es gut sichtbar und leserlich ist, und die Proportionen miissen der in
Anhang IIT festgelegten Grofle entsprechen. Das Etikett kann mit Hilfe einer geschachtelten Anzeige angezeigt werden,
wobei das fiir den Zugang zum Etikett verwendete Bild den Vorgaben in Nummer 3 dieses Anhangs entsprechen
muss. Bei Anwendung einer geschachtelten Anzeige muss das Etikett beim ersten Mausklick auf das Bild, beim ersten
Bewegen der der Maus iiber das Bild bzw. beim ersten Beriihren oder Aufziehen des Bildes auf einem berithrungsemp-
findlichen Bildschirm erscheinen.

3. Das fiir den Zugang zum Etikett genutzte Bild muss bei einer geschachtelten Anzeige
a) ein Pfeil in der Farbe der Energieeffizienzklasse des Produkts auf dem Etikett sein,
b) die Energieeffizienzklasse des Produkts in Weifs und in derselben Schriftgroffe anzeigen wie den Preis und

¢) einem der folgenden zwei Formate entsprechen:

4. Bei einer geschachtelten Anzeige muss die Reihenfolge, in der das Etikett angezeigt wird, folgenden Vorgaben entspre-
chen:

a) das unter Nummer 3 dieses Anhangs erwihnte Bild wird auf der Anzeigevorrichtung in der Nahe des Produktprei-
ses angezeigt;

b) das Bild verweist auf das Etikett;

¢) das Etikett wird nach einem Mausklick auf das Bild, nach Uberstreichen des Bildes mit der Maus iiber oder nach
dem Beriihren oder Aufzichen des Bildes auf einem berithrungsempfindlichen Bildschirm angezeigt;

d) das Etikett wird in einem Uberlagerungsfenster, auf einer neuen Registerkarte, auf einer neuen Seite oder als Ein-
blendung angezeigt;

e) fur die Vergroferung des Etiketts auf beriihrungsempfindlichen Bildschirmen gelten die Geritekonventionen fiir
die Vergroferung durch Beriihrung;

f) die Anzeige des Etiketts wird mit einer Option zum Schliefen oder mit einer anderen iiblichen Schliefoption
beendet;

@) ldsst sich das Etikett grafisch nicht wiedergeben, so wird im stattdessen anzuzeigenden Text die Energieeffizienz-
klasse des Produkts in derselben Schriftgrofe dargestellt wie der Preis.

5. Das von den Lieferanten gemafl Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bereitgestellte Produktdatenblatt ist auf der Anzeige-
vorrichtung in der Nahe des Produktpreises darzustellen. Die GrofSe ist so zu wihlen, dass das Produktdatenblatt gut
sichtbar und leserlich ist. Das Produktdatenblatt kann mit Hilfe einer geschachtelten Anzeige dargestellt werden; in
diesem Fall muss auf dem Link fiir den Zugriff auf das Datenblatt klar und leserlich ,Produktdatenblatt angegeben
sein. Bei Anwendung einer geschachtelten Anzeige muss das Produktdatenblatt beim ersten Mausklick auf den Link,
beim ersten Uberstreichen des Links mit der Maus bzw. beim ersten Berithren oder Aufziehen des Links auf einem
bertihrungsempfindlichen Bildschirm erscheinen.
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ANHANG VIII

Messungen und Berechnungen

1. Der spezifische Energieverbrauch (SEV) wird mit folgender Gleichung berechnet:
SEV =t, - pef + gus - MISC - STRG" - SEL —t;, + AT, - r];ll “ Cair * (Gref = Guer - STRG - MISC - (1 =11,)) + Quepe
dabei entspricht

— SEV dem sperzifischen Energieverbrauch fir Liftung je m? beheizter Grundfliche einer Wohnung oder eines
Gebaudes [kWh/(m2.a)];

— t, der jahrlichen Betriebsdauer [h/a];
— pef dem Primérenergiefaktor fur die Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie [-];
— g, dem Luftwechselbedarf je m? beheizter Grundfliche [m?/h.m?];

— MISC einem aggregierten allgemeinen Typologiefaktor, in den Faktoren fiir die Liiftungseffizienz, die Leckluftquote
der Kanile und die zusitzliche Infiltration eingehen [-];

— STRG dem Liiftungssteuerungsfaktor [-];

— x ist ein Exponent, mit dem in Abhingigkeit von den Merkmalen des Motors und Antriebs die Nichtlinearitdt zwi-
schen Warmeenergie und Stromeinsparung beriicksichtigt wird [-];

— SEL der spezifischen Eingangsleistung [kW/(m?3/h)];
— t, der Gesamtstundenzahl der Heizperiode [h];

— AT, der durchschnittlichen Differenz zwischen Innen- (19 °C) und Auentemperatur wihrend einer Heizperiode,
minus 3 K fiir den Warmebeitrag der Sonne und von im Inneren befindlichen Wirmequellen [K];

— 1, der durchschnittlichen Raumheizungseftizienz [-];

— ¢, der spezifischen Wirmekapazitit von Luft bei gleichbleibendem Druck und gleichbleibender Dichte [kWh/
(m* K)J;

— 4,7 dem Bezugs-Luftvolumenstrom der natiirlichen Liiftung je m? beheizter Grundflache [m’/h.m?];
— 1, dem Temperaturdnderungsgrad der Wirmeriickgewinnung [-];

— Q,; der jihrlichen Heizenergie je m? beheizter Grundfliche [kWh/m2.a] fir das Abtauen mit einer regelbaren
elektrischen Widerstandsheizung.

Qi = g - ATues * Car * o - DS
dabei entspricht
— 1, der Dauer der Abbauperiode bei einer Auffentemperatur unter — 4 °C [hfa] und

— AT, der durchschnittlichen Differenz zwischen der Auflentemperatur und — 4 °C wahrend der Abtauperiode
in K.

Q. bezieht sich nur auf Zwei-Richtung-Gerate mit rekuperativem Warmetauscher; fiir Ein-Richtung-Geréte oder
Gerite mit regenerativen Wirmetauscher ist Q ai = 0.

Die Werte SEL und 1, werden aus Priifungen und Berechnungen abgeleitet.

Tabelle 1 enthélt weitere Parameter und ihre Vorgabewerte. Der SEV fiir die Einstufung auf dem Etikett basiert auf
dem ,durchschnittlichen Klima.

2. Der jahrliche Stromverbrauch je 100 m? Grundfliache (JSV) (in kWh/.a Elektrizitdt pro Jahr) und die jahrliche Einspa-
rung an Heizenergie (JEH), d. h. die jahrliche Energieeinsparung fiir die Heizung (in kWh Brennstoff-Brennwert pro
Jahr) werden anhand der Definition unter Nummer 1 und der Vorgabewerte in Tabelle 1 fiir jeden Klimatyp (durch-
schnittlich, warm und kalt) wie folgt berechnet:

JSV =1, - Gu - MISC - STRG* - SEL + Qu;

JEH =t - ATy - ;" - Car * (Qof = Goer - STRG - MISC - (1 = 13,)).
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Parameter fiir die Berechnung des SEV

Allgemeine Typologie MISC
Liiftungsgerite mit Kanalanschlussstutzen 1,1
Liiftungsgerite ohne Kanalanschlussstutzen 1,21
Liiftungssteuerung STRG
Handsteuerung (keine Bedarfssteuerung) 1
Zeitsteuerung (keine Bedarfssteuerung) 0,95
Zentrale Bedarfssteuerung 0,85
Steuerung nach ortlichem Bedarf 0,65
Motor und Antrieb x-Wert
anfaus und eine Drehzahl 1

2 Drehzahlen 1,2

3 Drehzahlen 1,5
regelbare Drehzahl 2
Klima t, AT, tu ATy, Qs

inh inK inh in K in kWh/a.m?

Kalt 6 552 14,5 1003 5,2 5,82
Durchschnitt 5112 9,5 168 2,4 0,45
Warm 4 392 5 — — —

(*) Abtauen findet nur bei Zwei-Richtung-Geréten mit rekuperativem Warmetauscher statt und wird wie folgt berechnet: Qu; = t;

AT, * ¢

ai

@ ¥ pef- Fur Ein-Richtung-Gerite oder Gerite mit regenerativen Wirmetauschern ist Qi = 0.

Vorgabewerte

Wert

spezifische Warmekapazitit von Luft, ¢, in kWh/(m?K)
Luftwechselbedarf je m? beheizter Grundfliche, q,,, in m*/h.m?

Bezugs-Luftvolumenstrom der natiirlichen Liiftung je m* beheizter Grundfliche q,, in m*/h.m?

jahrliche Betriebsdauer, t, in h

Primdrenergiefaktor fiir die Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie, pef

Raumbheizungseftizienz, 1,

0, 000344
1,3
2,2

8760
2,5
75 %
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ANHANG IX

Nachpriifungsverfahren zur Marktaufsicht

Zur Uberpriifung der Einhaltung der in Anhang II festgelegten Anforderungen unterziehen die Behorden der Mitglied-
staaten ein einzelnes WLG einer Priifung. Falls die gemessenen oder anhand von gemessenen Werten berechneten Werte
im Sinne von Artikel 3 und unter Beriicksichtigung der Toleranzen in Tabelle 1 nicht mit den vom Hersteller angegebe-
nen Werten {ibereinstimmen, sind die Messungen an drei weiteren Geraten durchzufiihren.

Falls das arithmetische Mittel der gemessenen Werte fur diese Gerdte die Anforderungen unter Beriicksichtigung der
Toleranzen in Tabelle 1 nicht erfiillt, so gilt fiir dieses Modell und alle gleichwertigen Modelle, dass sie die Anforderungen
des Anhangs II nicht erfullen.

Die Behorden der Mitgliedstaaten iibermitteln die Priifergebnisse und andere einschligige Informationen innerhalb eines
Monats nach der Entscheidung, dass das Modell die Anforderungen nicht erfiillt, den Behorden der anderen Mitglied-
staaten und der Kommission.

Die Behorden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden in Anhang VIIL

Tabelle 1

Parameter Priiftoleranzen

SEL Der gemessene Wert darf den angegebenen hochsten Wert hochstens
um das 1,07-Fache iiberschreiten.

Thermischer Ubertragungsgrad von WLG Der gemessene Wert darf nicht kleiner als das 0,93-Fache des niedrigsten
angegebenen Werts sein.

Schallleistungspegel Der gemessene Wert darf nicht hoher als der hochste angegebene Wert
+ 2 dB sein.

Die in diesem Anhang festgelegten Priiftoleranzen gelten nur fur die Nachpriffung der gemessenen Parameter durch die
Behorden der Mitgliedstaaten und sind vom Lieferanten nicht als zuldssige Toleranz bei der Ermittlung von Werten in
den technischen Unterlagen heranzuziehen. Die auf dem Etikett und dem (elektronischen) Produktdatenblatt angegebenen
Werte und Klassen diirfen fur den Lieferanten nicht giinstiger sein als die in den technischen Unterlagen vermerkten
Werte.



